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一、教案首页 

课程名称 消防概论 

专业 

班级 

消防 2001班 

课程性质 纯理论课 消防 2002班 

课程代码 540406 消防 2003班 

学    分 4  

教学周数 9-19 周学时 2*3 是否合班 否 

教材名称及

出版社 《建筑消防概论》，张永根 朱磊，南京大学出版社/2018年 12月第一版 

参考书目 消防设施操作员（初级）， 中国劳动社会保障出版社  

课程类型 √必修课        □限选课        □任选课 

授课类型 √理论课       □实验课      理实一体化课      □实训（实践、上机）课 

教师个人课表  

 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 

第 1/2 节 
消 2002班 

明 2-303 

消 2003班 

明 2-303    

第 3/4 节 

   

消 2003 单

/2002 双班 

明 2-303  

第 5/6 节 
 

消 2001单班 

明 2-603  

  消 2001班 

明 2-504  

第 7/8 节      

课程主要章节、重点和难点简述  

 

随着我国经济社会快速发展，各种传统与非传统安全威胁相互交织，公共安全形势

日益严峻，而消防救援队伍作为国家综合性常备应急骨干力量，应急救援任务日趋繁重。

面对火灾、爆炸、地震和群众遇险等需要应急救援的突发状况，如何提高消防员火灾扑

救和应急救援能力，提升消防救援队伍战斗力，促进人才队伍建设，是当前迫切需要解

决的问题，也是本课程设置的初衷和目的。 
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本课程紧盯新时期消防救援队伍训练实战化需求，遵循职业教育规律和特点，总结

了灭火救援、执勤训练和教育培训经验，同时吸收了消防技术新理论、新成果和先进理

念。注重实用，讲求实效，不追求内容的理论深度，而讲求知识的实用性和技能的可操

作性，紧密结合灭火救援实战，将相关的知识和技能加以归纳、提炼，既方便系统学习，

也有备随用随查，为以后的专业细分课程，不断提高消防职业技能水平，打下夯实基础。。 

 

第一章建筑基本知识 

1、建筑物的分类 

2、建筑物的构造组成 

3、工业和民用建筑的基本形式 

 

第二章建筑火灾与防火技术措施 

1、★建筑火灾的发展与蔓延 

2、建筑火灾的危害 

3、建筑防火设计的重要意义 

4、■建筑防火设计的重要内容 

 

第三章建筑总平面布局和平面布置 

1、★建筑物的总平面布局 

2、■防火间距 

3、建筑物的平面布置 

 

第四章建筑物的耐火等级 

1、建筑材料的燃烧性能 

2、建筑构件的燃烧与耐火性能 

3、建筑的耐火等级 

4、建筑结构在火灾情况下的倒塌与破坏 

 

第五章 防火分区（隔）与防烟分区 
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1、防火分区的概念和划分 

2、建筑防火分区的面积标准 

3、特殊部位的防火分隔 

4、防火分隔物 

5、防烟分区 

 

第六章 安全疏散 

1、★安全出口的数量和宽度 

2、■安全出口的布置 

3、■安全疏散设施 

 

第七章 灭火救援设施 

1、消防车道 

2、救援场地及入口 

3、消防电梯 

4、直升机停机坪 

 

第八章 建筑消防设施概述 

1、建筑消防设施作用与分类 

2、建筑消防设施灭火救援应用 

3、消防控制室 

 

第九章 消防水源及供水设施 

1、消防水源及供水设施概述 

2、★消防水源及供水设施组成及工作原理 

3、■消防水源及供水设施操作 

4、消防水源及供水设施巡查 

 

第十章 消火栓系统 
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1、消火栓系统概述 

2、★消火栓系统组成与工作原理 

3、■消火栓系统操作； 

4、消火栓系统巡查 

 

第十一章 自动喷水灭火系统 

1、自动喷水灭火系统概述 

2、自动喷水灭火系统组成与工作原理 

3、自动喷水灭火系统操作 

4、自动喷水灭火系统巡查 

 

第十二章 气体灭火系统 

1、气体灭火系统概述 

2、气体灭火系统组成与工作原理 

3、气体灭火系统操作 

4、气体灭火系统巡查 

 

第十三章 泡沫灭火系统 

1、泡沫灭火系统概述 

2、泡沫灭火系统组成与工作原理 

3、★泡沫灭火系统操作 

4、■泡沫灭火系统巡查 

 

第十四章 防烟排烟系统 

1、防烟排烟系统概述 

2、防烟排烟系统组成与工作原理 

3、防烟排烟系统操作 

4、防烟排烟系统巡查 
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第十五章 火灾自动报警系统 

1、火灾自动报警系统概述 

2、★火灾自动报警系统组成与工作原理 

3、■火灾自动报警系统操作 

4、火灾自动报警系统巡查 

 

第十六章 城市消防远程监控系统 

1、城市消防远程监控系统概述 

2、城市消防远程监控系统的组成 

3、城市消防远程监控系统巡查 

 

第十七章 其他建筑消防设施 

1、★消防应急照明和疏散指示系统 

2、★防火门（窗） 

3、★防火卷帘 

4、★灭火器 

5、★干粉灭火系统 

6、★固定消防炮灭火系统 

7、★消防供配电系统 

 

第十八章 消防常用巡查仪器 

1、■消防常用巡查仪器的作用及使用要求 

2、常用巡查仪器 

 

备注：教学重点、难点标注：打★的为教学重点，打■的为教学难点。 
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二、教案设计（第 9 次课） 

课    题 

 

第九章 消防水源及供水设施 

第一节 消防水源及供水设施概述 

第二节 消防水源及供水设施组成及工作原理 

第三节 消防水源及供水设施操作 

第四节 消防水源及供水设施巡查 

 

第十章 消火栓系统     

第一节 消火栓系统概述 

第二节 消火栓系统组成与工作原理 

第三节 消火栓系统操作 

第四节 消火栓系统巡查 

 

授课班级 消防 2002 授课时间 12.10 
 

周四第三四节课 
 

课   型 纯理论课 授课课时 2   课时 地点 明 2-303 

教学目标 

知识目标 

 

第九章 消防水源及供水设施 

1、消防水源及供水设施概述 

2、★消防水源及供水设施组成及工作原理 

3、■消防水源及供水设施操作 

4、消防水源及供水设施巡查 

 

第十章 消火栓系统 

1、消火栓系统概述 

2、★消火栓系统组成与工作原理 

3、■消火栓系统操作； 

4、消火栓系统巡查 

 

能力目标 

 

第九章 消防水源及供水设施 

1、掌握消防水源及供水设施的概念和消防水源及供水设施组成及工作

原理。 

2、懂得操作消防水源及供水设施；能够巡查消防水源及供水设施。 

 

第十章 消火栓系统 

1、掌握消防栓的概念和消防栓系统组成及工作原理。 

2、懂得操作消防栓系统；能够巡查消防栓系统。 

 

素质目标 

 

第九章 消防水源及供水设施 

1、具备分析问题、解决问题的能力； 

2、树立消防安全意识的理念； 
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3、具备自主、开放的学习能力。 

 

第十章 消火栓系统 

1、掌握消防栓的概念和消防栓系统组成及工作原理。 

2、懂得操作消防栓系统；能够巡查消防栓系统。 

3、具备分析问题、解决问题的能力；树立消防安全意识的理念；具备自

主、开放的学习能力。 

 

教学重点 
通过本章的学习，掌握消防水源及供水设施组成及工作原理，学会消火栓系统组

成与工作原理及应用。 

教学难点 掌握消防水源及供水设施操作，学会消消火栓系统操作。 

教学内容 

 

第九章 消防水源及供水设施 

1、消防水源及供水设施概述 

2、★消防水源及供水设施组成及工作原理 

3、■消防水源及供水设施操作 

4、消防水源及供水设施巡查 

 

第十章 消火栓系统 

1、消火栓系统概述 

2、★消火栓系统组成与工作原理 

3、■消火栓系统操作； 

4、消火栓系统巡查 

 

教学准备 

1、提前收集建筑案例，开展课程历程。 

2、收集消防水源及供水设施，消火栓系统等重点内容资料，辅助诠释概念。 

3、准备《建筑设计防火规范》、《建筑消防设施维护管理》、《消防给水及消火栓系统技

术规范》，消防水源及供水设施等设置资料，帮助学生掌握。 

参考资料 
《人民日报》、视频《逃出生天》、《建筑设计防火规范》、消防水源及供水设施，《消

防给水及消火栓系统技术规范》、建筑消防设施作用与分类、建筑消防设施灭火救援应

用，消防控制室的应用等资料。 
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教学过程 方法与手段 教学备注 

【课堂导入】 

第一环节： 

从大自然中最常见的水的形式开始，介绍水，水的构成、水的形

态，水的作用，激发起孩子们对水与消防救援的关联。 

1、通过观看视频，拉开同学们对本章的认识。 

建筑消防设施中以水为介质，用于灭火、控火和冷却等功能的室

外消防栓、室内消火栓、自动喷水、泡沫、消防炮等系统，是建筑增

强抗御火灾能力、提高“自救”水平的重要保障。而这些系统成功发

挥作用的关键是充足的消防水源和运转正常的供水设施。 

2、结合图示，帮助学生理解掌握重要设备设施。 

消防水源指可供灭火救援使用的水源设施，如市政给水管网、消

防水池、天然水源、中水等。 

第二环节：引入课程内容讲授。 

 

【教学实施】 

第九章 消防水源及供水设施 

第一节 消防水源及供水设施概述 

消防水源指可供灭火救援使用的水源设施，如市政给水管网、消

防水池、天然水源、中水等。 

(一)市政给水管网一般沿市政交通道路敷设，是市政消防水源的主体。

它通过两个途径向外提供消防用水: 一是沿线安装的室外消火栓(消

防水鹤)；二是连接消防水池或消防给水系统管网的进户管。市政给水

管网(1)管网形式：按管网形式的不同，市政给水管网可分为枝状管网、

环状管网。(2)供水压力：按供水压力的不同，市政给水管网可分为高

压管网、临时高压管网和低压管网。(3)用途：按用途的不同，市政给

水管网可分为合用管网和独立管网。 

(二)消防水池  (1)按照消防水池设置位置：按照设置位置的不同，消

防水池可分为高位消防水池、低位消防水池。(2)消防水池用途 

1、从大自然

中最常见的

水的形式开

始，介绍

水，水的构

成、水的形

态，水的作

用，激发起

孩子们对水

与消防救援

的关联。 

 

2、通过多媒

体资料介

绍，对建筑

消防设施使

用场景来展

开对常用的

建筑消防设

施，例如市

政给水管网

一般沿市政

交通道路敷

设，是市政

消防水源的

主体。 

它通过两个

途径向外提

供消防用水:  

一是沿线安

装的室外消

火栓(消防水

鹤)； 

二是连接消

防水池或消

防给水系统

管网的进户

1、水知识

介绍，时间

控制在 1-2

分钟。 

 

2、结合多

媒体授课，

在观影、设

问以及小讨

论等多种形

式中，引导

孩子们认识

消防水源及

供水设施。 

 

3、需要特

别掌握的知

识点：消防

水源及供水

设施、消火

栓系统    

等，并认识

到这些知识

点与消防救

援的密切关

系。 



 

10 
 

教学过程 方法与手段 教学备注 

按照用途的不同,消防水池可分为四种:生活、生产与消防合用水池，

生活、消防合用水池,生产、消防合用水池，独立消防水池。 

(三)天然水源  天然水源是指自然存在的江、河、湖泊、泉、井等水

体。按照存在形式不同，天然水源可分为地表水和地下水两种。 

(四) 中水 污水经过处理，达到排放标准的水源。 

消防供水设施    (一)高位消防水箱  高位消防水箱是指设置在

建(构)筑物最高处或设在建(构) 筑物内利用重力自流为室内灭火设

备供给初期火灾 10min 室内消防用水量的给水设施。   (二)气压给水

设备   气压给水设备又称气压供水装置,无塔供水设备，储能器等是

利用密闭容器——气压水罐 ，由水泵将水压入罐内，然后利用罐内

贮存气体的可压缩和膨胀的性能，将罐内贮存的水压送入输配水管

网，满足用水点水压、水量要求的设备。它兼有升压、调节、贮水、

供水、蓄能和控制水泵启停的多种功能。(三)增压稳压给水设备   增

压稳压给水设备是指利用增压、稳压泵来维持消防给水系统所需工作

压力,为防止增压、稳压泵频繁启、停,通常配置具有一定调节容量的

小型气压罐。按照设置的位置不同，增压稳压给水设备可分为上置式

和下置式两类。    (四)消防水泵及泵组   消防水泵是通过叶轮的旋

转将能量传递给水，从而增加了水的动能、压能，并将其输送到灭火

设备处，保障灭火所需的水量、水压，达到扑救火灾的目的。它可由

电动机来带动，也可以用柴油机或汽油机来带动。 

(五)消防水泵接合器   消防水泵接合器是一种火场临时供水设

施。其作用是:当室内消防水泵因故停止运转时,利用消防车从室外消

火栓或消防水池取水，通过水泵接合器向室内管网供水;或当遇大火室

内消防用水量不足时，利用消防车从室外消火栓或消防水池取水，通

过水泵接合器向室内管网补充用水。 

第二节 消防水源及供水设施组成及工作原理 

一、消防水源的辨识 

(一)市政给水管网 

管。等等方

面讲解。结

合视频场景

展示让学生

对这些技术

支撑的救援

设施有直观

认识。 

 

3、运用多媒

体《逃出生

天》让学生

认识到室外

消火栓系统

主要是通过

室外消火栓

为消防车等

消防设备提

供消防用

水，或通过

进户管为室

内消防设备

提供消防用

水。室外消

火栓系统应

满足火灾扑

救时各种消

防用水设备

对水量、水

压、水质的

基本要求。。

掌握这些对

于消防救援

的意义重

大；在培养

学生直观认

知的基础
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教学过程 方法与手段 教学备注 

1、组成 市政给水管网由输水管、干管、连接管和配水管组成。

为控制水的通断、流向以及便于检修管道,管网上还设置有各类阀门;

出于连接管道的需要，管网上还有各种管道连接件。 

2、市政给水管网设置要求  用于提供消防水源的市政给水管网

的设置应满足以下要求:管径应经计算确定，但不应小于 100mm。 室

外消防给水管网应布置成环状,但室外消防用水量不大于 15L/s 时，可

布置成枝状。环状管网的输水干管和向环状管网输水的输水管应不少

于 2 条。环状管网应用阀门]分成若干独立段，每段内室外消火栓数量

不宜超过 5 个。当管道为专用消防给水管道时，其管顶应在冻土层底

200mm 以不埋设。 

(二)消防水池 

(1)低位消防水池的设置条件  P153 

(2)低位消防水池的设置要求 

2 高位消防水池(塔) 

(三)天然水源 

1.水量 

2.水质 

3.取水 

4.天然水源的要求 

(四)中水 

二、消防供水设施辨识 

(一)高位消防水箱 

1.消防水箱构造    消防水箱的构造如图 1-9 所示，由箱体及附

设在其上的进、出水管，溢流管，排污管，透气管,检修入孔及控制、

排污管、信号显示装置组成。部分建筑工程使用拼装式消防水箱，拼

装式消防水箱构造如图 1-10 所示。 

2.消防水箱的设置要求 

(二) 气压给水设备 

上，认知岗

位重要性，

树立起学生

爱岗敬业、

尽忠职守的

职业道德

观。 

 

 

4、结合

视频镜头，帮

助学生理解：

消防供水设

施的巡查内

容:消防水池

外观，消防水

箱外观，消防

水泵及控制

柜:工作状态,

稳压泵、增压

泵、气压水罐

工作状态，水

泵结合器外

观、标识,管

网控制阀门

启闭状态，泵

房工作环境。 
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教学过程 方法与手段 教学备注 

1.组成  消防气压给水设备的基本构成主要包括气压水罐及附

件、水泵机组、管路阀门、控制柜及控制附件等。 

(三)增压稳压给水设备  增压稳压给水设备的基本构成主要包括

调节气压水罐及附件、增压稳压水泵机组、管路阀门控制柜及控制附

件等，其实物见图 1-16。其中，调节气压水罐、管路阀门、控制柜及

控制附件同气压给水设备。 

(四)消防泵组 

第三节 消防水源及供水设施操作 

消防水泵控制柜，①消防水泵灭火应用时供水应工频运行，准工

作状态自动巡检时可采用变频运行。②控制柜应具有手动启动和自动

启动消防水泵的功能，当工频启动消防水泵时，从接通电路到水泵达

到额定转速的时间不应大于表 1-2 的规定值。③电动驱动消防水泵的

控制柜宜设置手动和自动巡检消防水泵的功能。④柴油机驱动消防水

泵可设置自动巡检功能。、、、、、、 

第四节 消防水源及供水设施巡查 

一、巡查内容 

 消防供水设施的巡查内容:消防水池外观，消防水箱外观，消防

水泵及控制柜:工作状态,稳压泵、增压泵、气压水罐工作状态，水泵结

合器外观、标识,管网控制阀门启闭状态，泵房工作环境。 

二、相应技术要求 

（1）消防水池。水位及消防用水不被他用的设施应正常;补水设

施应正常;寒冷地区防冻措施完好。 

(2)消防水箱。水位及消防用水不被他用的设施应正常;补水设施

应正常;寒冷地区防冻措施完好。 

(3) 稳压泵、增压泵及气压罐。进出口阀门应常开;启动运行应正

常;启泵与停泵压力应符合设定值;压力表显示应正常。 

(4) 消防水泵。消防水泵应有注明系统名称和编号的标志牌;进出

口阀门应常开，标志牌应正确;励表、试水阀及防超压装置等均应正常;
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教学过程 方法与手段 教学备注 

启动运行应正常,应向消防控制设备反馈水泵状态的信号。 

(5) 水泵控制柜。应有注明所属系统和编号的标志。按钮、指示

灯及仪表应正常，应能按钮启动每台水泵。主泵不能正常投入运行时，

应能自动切换启动备用泵。 

(6) 水泵接合器。应有注明所属系统和区域的标志牌;控制阀应常

开，且启闭灵活;单向阀安装方向应正确;止回阀应严密关闭。寒冷地

区防冻措施应完好。 

、、、、、、、、、、、、 

三、检查方法 

第五节    消防水源及供水设施的应用 

一、消防水源的吸取 

(一)天然水源吸取 

(二)消防水池水源吸取 

 

 

 

 

第十章 消火栓系统     

第一节 消火栓系统概述 

消火栓系统由消防水源、管网和消火栓等组成的系统。以建筑物

外墙为界可分为室内消火栓系统和室外消火栓系统；按照消防给水管

网平时是否充满水可分为湿式消火栓系统和干式消火栓系统两类。 

第二节 消火栓系统组成与工作原理 

消火栓系统的组成包括消防水源、消防供水设施、消防给水管网

及消火栓设备等。 

第三节 消火栓系统操作 

消火栓系统的操作主要是利用室外消火栓取水和室内消火栓系

统灭火。 
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教学过程 方法与手段 教学备注 

一、室外消火栓系统   室外消火栓系统主要是通过室外消火栓

为消防车等消防设备提供消防用水，或通过进户管为室内消防设备提

供消防用水。室外消火栓系统应满足火灾扑救时各种消防用水设备对

水量、水压、水质的基本要求。  

 （一）系统组成 

 室外消防水源：用于建筑灭火的消防水源有给水管网和天然水

源,消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给,也可临时由游

泳池、水景池等其他水源供给。 

 消防供水设备：（见附图） 

 室外消防给水管网：（见扩展） 

 室外消火栓设施：室外消火栓（分为地上式消火栓与地下式消

火栓两种）、消防水鹤、水带、水枪等。 

（二）系统类型 

（三）系统设置范围 

（四）系统形式选择 

1、地上式消火栓 

地上式消火栓大部分露出于地面，位置明显、易于寻找、操作方

便。但地上式消火栓容易冻结、易损坏，所以适用于冬季气温较高的

地区，其外形如图 1 所示。 

地上式消火栓由本体、进水弯头、阀塞、出水口和排水口等组成。

其中，常见的出水口口径大小有 SS150，SS100 和 SS65 三种规格，各

规格的结构如图 2 所示。 

2、地下式消火栓 

地下式消火栓设置在消火栓井内，它不易冻结、不易损坏，并且

不妨碍交通，适用于北方寒冷地区使用，其外形如图 3 所示。 

地下式消火栓由弯头、排水口、阀塞、丝杆、丝杆螺母和出水口

等组成，其结构如图 4 所示。 

二、室内消火栓系统 
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教学过程 方法与手段 教学备注 

（一）系统组成 

室内消火栓是室内管网向火场供水的带有阀门的接口，它与室内

消防给水管线连接，是工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室

内固定消防设施，具有性能可靠、成本低廉等优点。室内消火栓用字

母 SN 表示。 

室内消火栓通常安装在消火栓箱内，由消防水带、消防水枪和栓

阀等组成。 

（一）系统组成 

（二）系统类型 1、按充水状态 2、按给水压力 3、按服务范围       

4、按给水方式 

（三）系统给水方式：1、2、3、4、5、6 种 

（四）分区消防给水： 1、分区供水条件  2、分区供水原则  3、

分区供水方法 

（五）系统设置范围 

（六）系统形式选择 

 

第四节 消火栓系统巡查 

 

 

 

 

 

 

 

【知识（技能）巩固练习】 

课堂小认知 

1、消防水源的辨识。 
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教学过程 方法与手段 教学备注 

市政给水管网由输水管、干管、连接管和配水管组成。为控制

水的通断、流向以及便于检修管道,管网上还设置有各类阀门;出于连

接管道的需要，管网上还有各种管道连接件。 

 

 

 

 

 

 

 

 

市政给水管网设置要求    用于提供消防水源的市政给水管网

的设置应满足以下要求:管径应经计算确定，但不应小于 100mm。 

室外消防给水管网应布置成环状,但室外消防用水量不大于 15L/s

时，可布置成枝状。环状管网的输水干管和向环状管网输水的输水

管应不少于 2 条。环状管网应用阀门]分成若干独立段，每段内室外

消火栓数量不宜超过 5 个。当管道为专用消防给水管道时，其管顶

应在冻土层底 200mm 以不埋设。 

(二)消防水池 

(1)低位消防水池的设置条件  P153 

(2)低位消防水池的设置要求 

、、、、、、、、、、、、、⑤严寒、寒冷等地区的消防水池可能结冰时，

应有防冻技术措施。⑥消防水池应设有以下设施:消防水池的出水管

应能保证消防水池的有效容积能被全部利用;消防水池应设置就地水

位显示装置,其最高和最低报警水位，应在消防控制室显示;消防水池

应设置溢流水管和排水管，应间接排入排水管道;消防水池应设置通

气管和呼吸管;消防水池通气管、呼吸管和溢流水管等应有防止虫鼠

等进入消防水池的技术措施。 
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教学过程 方法与手段 教学备注 

2、结合视频资料，认识“消防供水设施” 、“室外消防给水管

网” 

1、消防供水设施是建筑消防给水系统的重要组成部分，其主要

任务是为消防给水系统储存并提供足够的消防水量和水压。确保建

筑消防给水系统供水安全起着十分重要的作用。 

消防供水设施通常包括:消防水池、消防水箱、消防水泵、消防

增压稳压设备、消防水泵接合器等。 

2、室外消防给水管网 

设有市政消火栓的市政给水管网应符合下列规定: 

1)设有市政消火栓的市政给水管网宜为环状管网,但当城镇人口

少于 2.5 万人时,可为枝状管网。 

2)接市政消火栓的环状给水管网的管径不应小于 DN150,枝状管

网的管径不宜小于 DN200。当城镇人口少于 2.5 万人时,接市政消火栓

的给水管网的管径可适当减少,环状管网时不应小于 DN100,枝状管网

时不宜小于 DN150。 

3)工业园区和商务区等区域采用两路消防供水,当其中一条引入

管发生故障时,其余引入管在保证满足 70%生产生活给水的最大小时

设计流量条件下,应仍能满足规范规定的消防给水设计流量。 

3、结合图例，来认识并掌握使用方法。 

室内消火栓的使用方法。 

室内消火栓的清洁维护。 

 

【教学小结】 

建筑消防设施中以水为介质，用于灭火、控火和冷却等功能的室

外消防栓、室内消火栓、自动喷水、泡沫、消防炮等系统，是建筑增

强抗御火灾能力、提高“自救”水平的重要保障。而这些系统成功发

挥作用的关键是充足的消防水源和运转正常的供水设施。 

消火栓系统是最基础的建筑消防设施之一，具有构造简单、使用
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教学过程 方法与手段 教学备注 

方便、灭火效果好等优点。在室内消火栓系统处于完好有效状态或系

统的管网、消火栓、消防水泵接合器处于完好的情况下，消防员可利

用室内消火栓来处置建筑内部火灾。 

 

 

 

 

课后作业与训练 

1、消防水源检查方法 

2、天然水源的吸取 

3、请你来介绍室内消火栓。 

 

教学反思 

 

通过本次教学，总结并反思如下： 

1、为了能够提高学生的学习兴趣，需要通过适当的进行情景化教学进行知识

的拓展。 

2、对于直观知识内容，可以结合视频等图像识别方式来加深学生的认识和理

解。 

3、对于重要专业知识与内容，可以结合影响力较大的案例进行分析与讲解，

加深学生的认识和对知识的运用能力。 
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