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知识目标

小安说

1、火灾自动报警系统概述
2、★火灾自动报警系统组成与工作原理
3、■火灾自动报警系统操作
4、火灾自动报警系统巡查

能力目标
1、掌握火灾自动报警系统的概念和火灾自动
报警系统组成及工作原理。
2、懂得操作火灾自动报警系统；能够巡查火
灾自动报警。

素质目标
1、具备分析问题、解决问题的能力；
2、树立消防安全意识的理念；
3、具备自主、开放的学习能力。
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火灾自动报警系统一般设置在工业及民用建筑内部和其他可对

生命和财产造成危害的火灾危险场所，与防排烟系统、自动灭火系
统以及防大分隔设施等其他建筑消防设施一同构成完整的建筑消防
系统。火灾自动报警系统可以实现早期预警、探测火灾初期阶段生
成的烟、辐射热、光等参数，发出报警信号，给出启、停消防设备
的控制命令，进而实现疏散人员和消灭、控制火灾等功能。从灭火
救援的角度看，它可为火情侦察提供帮助，可为指挥员部署战斗提
供帮助，可为指挥员确定进攻路线提供帮助等。

消防概论
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第一节 火灾自动报警系统概述
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一、火灾自动报警系统的作用
二、火灾自动报警系统的适用范围
（一）区域报警系统
（二）集中报警系统
（三）控制中心报警系统
三、可燃气体探测报警系统
四、电气火灾监控系统
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第二节 火灾自动报警系统组成与工作原理
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一、火灾探测报警系统
（一）火灾探测报警系统的组成
1、触发器件
2、火灾报警装置
3、火灾警报装置
4、电源
（二）火灾探测报警系统的工作原理
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第二节 火灾自动报警系统组成与工作原理
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二、消防联动控制系统
（一）消防联动控制系统的组成
1、消防联动控制器
2、消防联动控制室图形显示装置
3、消防电气控制室装置
4、消防电动装置
5、消防联动模块
6、消火栓按钮
7、消防应急广播设备
8、消防电话
（二）消防联动控制系统的工作原理
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第二节 火灾自动报警系统组成与工作原理
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三、可燃气体探测报警系统
（一）可燃气体探测报警系统的组成
1、可燃气体探测报警控制器
2、可燃气体探测器
（二）可燃气体探测报警系统的工作原理
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第二节 火灾自动报警系统组成与工作原理
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四、电气火灾监控系统
（一）电气火灾监控系统的组成
1、电气火灾监控器
2、电气火灾监控探测器
（二）电气火灾监控系统的工作原理
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第三节 火灾自动报警系统操作
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一、系统运行状态识别
（一）报警控制器状态
（二）联动控制盘状态
（三）电源工作状态
（四）点测探测器工作状态
1、巡检状态
2、火警状态
二、火灾自动报警显示（指示）信息识别与分析
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第三节 火灾自动报警系统操作
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三、火灾报警控制器操作
（一）开、关机
（二）自检、消音与复位
1、自检
2、消音
3、复位
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第三节 火灾自动报警系统操作
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三、火灾报警控制器操作
（三）信息记录查询
（四）、系统运行方式设置
1、报警控制器自动允许/禁止设置
2、报警控制器手动允许/禁止设置
3、联动控制盘手动允许/禁止设置
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第三节 火灾自动报警系统操作
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四、常见火警触发装置操作
（一）感烟探测器
1、火警模拟
2、故障模拟
（二）感温探测器
1、火警模拟
2、故障模拟
（三）手动报警按钮
1、可复位型
2、不可复位型
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第三节 火灾自动报警系统操作
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五、消防电话操作
（一）主机呼叫分机
1、摘下主机话筒
2、拨号
3、通话
4、结束通话
（二）分机呼叫主机
（三）插孔电话的使用
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第三节 火灾自动报警系统操作
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六、消防广播操作
（一）自动控制
（二）手动控制
1、解锁广播分配盘
2、选择播音范围
3、开启广播录放盘
4、调整功放输出音量
5、适时调整播出内容
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第四节 火灾自动报警系统巡查
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一、巡查内容
二、巡查方法及相应技术要求
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第四节 火灾自动报警系统巡查
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二、巡查方法及相应技术要求
（一）、系统组件检查
1、火灾探测器
2、手动火灾报警按钮
3、火灾报警控制器
4、火灾显示盘
5、消防联动控制器
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第四节 火灾自动报警系统巡查
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二、巡查方法及相应技术要求
（一）、系统组件检查
6、消防应急广播设备
7、消防电话设备
8、消防电梯
9、火灾警报装置
10、电源功能
（二）、系统自动联动功能
三、注意事项
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本章小结

火灾自动报警系统一般设置在工业及民用建筑内部和其

他可对生命和财产造成危害的火灾危险场所，与防排烟系统、
自动灭火系统以及防大分隔设施等其他建筑消防设施一同构
成完整的建筑消防系统。火灾自动报警系统可以实现早期预
警、探测火灾初期阶段生成的烟、辐射热、光等参数，发出
报警信号，给出启、停消防设备的控制命令，进而实现疏散
人员和消灭、控制火灾等功能。从灭火救援的角度看，它可
为火情侦察提供帮助，可为指挥员部署战斗提供帮助，可为
指挥员确定进攻路线提供帮助等。
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本章作业

请你谈谈如何巡查消防电梯
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谢 谢
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